Bijlage12
Licht en verlichting – werkplekken binnen 

Onderstaande tabel uit de NEN-EN 12464-1 voorziet in de volgende adviessterktes voor verlichting voor verschillende werkplekken.

	Soort ruimte, taak of activiteit 
	Aanbevolen verlichtingssterkte in lux 

	Archieven 
	200 

	Bibliotheken 
	500 

	Kantines 
	200 

	Kantoren 
	500 

	Keukens 
	500 

	Magazijnen 
	100 

	Receptiebalies 
	300 

	Technische ruimtes 
	200 

	Toiletten 
	100 

	Trappen 
	150 


4 Bron Al-blad 7: ‘Kantoren’
